® VIVECA s.r.o.
vV vedd

Bratislava 851 10

SPRAVA O PRVEJ (vychodiskovej) ODBORNEJ PREHLIADKE A ODBORNEJ
SKUSKE (revizii) EL. ZARIADENIA
(podla vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500, STN 33 2000-6)

Nazov a oznacenie elektrického zariadenia: OBYTNA ZONA NOVA TEHELNA - SENEC
SO 09-1 Pripojky NN

Objednavatel’ : ATOPS SRO., LOMBARDINIHO 17,
BRATISLAVA
Odbornu prehliadku a skusku vykonal: Peter Nyerges

Evidencné ¢islo: 211/1/2010 EZ-E-E1.0-A,B-A
Opravnenie : 77/1/2014-EZ-S,O0(OU,R,M)-E1-A,B

Prehliadka a skiSky vykonané dna: 24.5.2017-30.6.2017
Sprava vypracovana dna: 3.07.2017
Skupina zariadenia: B

Ochranné opatrenia: STN 33 2000-4-41

- pred priamym dotykom ¢1.412: izolovanim zivych Casti, krytmi

- pri poruche ¢l.411: ochrannym uzemnenim, ochrannym pospéjanim, samo¢innym odpojenim napéjania,
Zdroj elektrického prudu:  distrib.siet RZ

Napét’ova sustava NN: 3~PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C

InStalované(pripojené): Celkovo inStalované — cca 2.250 kW (Ps = 351 kW)

Pouzité meracie pristroje: Eurotest XE MI 3102 BT — vyr.¢. 15030800 (datum kalibracie: 14.05.2015)

Revizia bola vypracovana na zaklade vypracovaného pracovného postupu.

Celkovy posudok: Elektrické zariadenie, v rozsahu tejto odbornej prehliadky a skusky je
schopné bezpecnej prevadzky.

Této spréva o revizii ma 3 strany
Pocet vyhotoveni sprav: 6

Rozdel’ovnik: 4 x Prevadzkovatel’
1 x Zhotovitel /
y V>~ i

1 x Archiv revizneho technika

podpis prevadzkovatela podpis a peciatka
revizneho technika
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® VIVECA s.r.o.
Vavedla

1. Revidované zariadenie.
Predmetom odbornej prehliadky a odbornej su elektrické rozvody NN na akeii .STARA TEHELNA SENEC SO 5.05

Kablové pripojky NN*

Zariadenia zahrnuté do revizie:
- Elektrické pripojky NN do elektromerovych rozvadzacov zo skrin SR
- Rozvéadzace SR

Zariadenia nezahnuté do revizie:
- Ostatna instalacia
- Elektrické pripojky pre bytové domy od elektromerovych rozvadzacov do rodinnych domov

Odboma prehliadka a skuska bola vykonana v zmysle vyhlasky MPSVaR €. 508/2009, STN 33 2000-6: 2007, ¢1.62 a
suvisiacich noriem.

2. Rozsah prac.
- prehliadka stavby s kontrolou vyhotovenia elektrickej instalacie, farebné znacenie izolacie vodiov, oznacenie
rozvadzaca a kablov, vystrazné znacenie.
- Merania

3. Vykresova dokumentdcia.

K odborne;j prehliadke a skuske bola predlozena technicka dokumentacia, schémy zapojenia, osvedéenia a skuSobné protokoly
od pouzitého instalaéného materidlu. Dokumentaciu vypracoval : Ing. Peter Holko.

Sucastou dokumentacie je protokol o ur¢eni vonkajsich vplyvov.

4. Technicky popis.

NN kablovy distribuény rozvod je ulozeny v chodniku a v zeleni. Na tieto kable su sluckou napojené rozpojovacie
skrine. Navrhované NN rozvody su sluckované v uvedenych skriniach SR, vzajomne su prepojené —zokruhované.
Uzemnenie navrhovanych skrin SR je uzemrovacou pésovinou FeZn 30x4mm pripojenou na spolo¢nu
uzemnovaciu siet’ TS. Uzemnovacia pasovina je polozena v celej trase realizovanych NN rozvodov na dne kéblove;j
ryhy, pod NN kable.

Kable distribuéného rozvodu su ukoncené v poistkovych rozpojovacich skriniach SR a v NN rozvadzacoch
trafostanice na odpina¢och.

Distribu¢né skrine SR pri pozemkoch pre rodinné domy su osadené na hranici pozemku. Zo skrin SR st napojené
cez NN pripojky k domom kablami NAYY-J 4x25 priamo elektromerové rozvadzace RE, volnestojace, osadené na
ocelovych podperach, istic pred elektromerom 25A. Elektromery st dodévkou distribuénej spolo¢nosti. Popis
rozvadzacov, vyrobné Cisla, privodné kable st uvedené v tabul'ke merani.

Kable su vedené vo vykopoch v zemi v pieskovom 16zku, pod komunikdciami st ulozené v chranickach. Nad
kéblami su osadené cervené KPL dosky a vystrazna folia.

5. Ochranné opatrenia.
- vystrazné a orientacné znacky
Ochrana pred urazom elektrickym pradom v normalnej prevadzke je zabezpecena izolaciou a krytim.
Ochrana pred urazom elektrickym pradom pri poruche je zabezpecena samoc¢innym odpojenim napéjania.
Kaéble su pred mechanickym poskodenim chranené polohou a krytim. Elektricka instalacia vyhovuje STN EN 33 2000-4-41 a
STN EN 33 2000-5-54.

6. Prehliadka.
Zistenie skutkového stavu vyvodov pre napojenie kablov v beznapédtovom stave vizualnou kontrolou.
- vyhovuje
Vonkajsia prehliadka pradovych spojov, kontrola bezpe¢nostnych vzdialenosti, vybavenie krytmi a zabranami. Pristupnost z
hladiska prevadzky a udrzby

+ - vyhovuje
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7. Meranie.

TABULKA MERANI :

ROZV. NAZOV TYP, KABEL, ISTENIE V SR v.C. VYROBCA Imp.vyp.slu¢ky, izol.stav
SR ¢l SR7 DINT W 2x400A/ 6x160A P2 v.¢. 52266/2016 HASMA KROMPACHY
REI/I RE-J3 S.Z25A26W,NAYY-J 4x25,40A v.C. 168/172017 SEZ Krompachy 0,14Q >30MQ
RE1/2 RE-J3 S, Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.C. 167/172017 SEZ Krompachy 0,13Q >30MQ
RE1/4-1 REL.0V K40 W, NAYY-J 4x25,40A v.¢c. 712272017 HASMA KROMPACHY 0,13Q2 >30MQ
RE1/4-2  (rozvadza¢ dodavkou majitela) NAYY-J 4x25, 63A - 0,12Q >30MQ
RE1/5 REL.0 VK40 W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 71229/2017 HASMA KROMPACHY 0,09Q >30MQ
RE1/6 RE-J3 S, Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.C. 161/172017 SEZ Krompachy 0,14Q >30MQ
SR¢2 SR5 DINT W 3x400A/ 6x160A P2 v.¢. 53235/2016 HASMA KROMPACHY
RVO nie je sucastou revizie (neosadeny rozvadza¢ RVO, neukonceny kabel)
RE2/1 REL.0 V K40 W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 712372017 HASMA KROMPACHY 0,11Q >30MQ
RE2/2 REL.0 VK40 W, NAYY-J 4x25,40A v.¢c. 71225/2017 HASMA KROMPACHY 0,15Q >30MQ
RE2/3 RE1.0 VK40 W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 71222/2017 HASMA KROMPACHY 0,15Q >30MQ
RE2/4 REL.0 VK40 W, NAYY-J 4x25,63A v.¢. 71241/2017 HASMA KROMPACHY 0,13Q >30MQ
RE2/5 REL.0 VK40 W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 71239/2017 HASMA KROMPACHY 0,12Q >30MQ
SR ¢.3 SR4 DINO W 2x400A/ 6x160A P2 v.C. 53626/2016 HASMA KROMPACHY
RE3/1 RE-J3 S,Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢.297/172017 SEZ Krompachy 0,14Q >30MQ
RE3/2 RE-J3 S, Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.C. 326/172017 SEZ Krompachy 0,14Q >30MQ
RE3/3 RE-J3 S,Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 307/172017 SEZ Krompachy 0,16Q >30MQ
RE3/4 RE-J3 S,Z25A26W,NAYY-J 4x25,40A v.¢c. 288/172017 SEZ Krompachy 0,15Q >30MQ
RE3/5 RE-J3S,Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢.285/172017 SEZ Krompachy 0,16 >30MQ
RE3/6 RE-J3S,Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢c. 283/172017 SEZ Krompachy 0,14Q >30MQ
SR ¢.4 SR7 DINO W 2x400A/ 6x160A P2 v.C. 54249/2016 HASMA KROMPACHY
RE4/1 REL.0 VK40 W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 71232/2017 HASMA KROMPACHY 0,15Q >30MQ
RE42 REL.0 VK40 W, NAY'Y-J 4x25,40A v.c. 71230/2017 HASMA KROMPACHY 0,14Q >30MQ
RE4/3 REL.0O VK40 W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 71224/2017 HASMA KROMPACHY 0,16Q >30MQ
RE4/4 REL.O V K40 W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 71235/2017 HASMA KROMPACHY 0,16Q2 >30MQ
RE4/5 RE1.0 VK40 W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 71228/2017 HASMA KROMPACHY 0,15Q >30MQ
RE4/6 REL.0 V K40 W, NAYY-J 4x25,40A v.c. 71238/2017 HASMA KROMPACHY 0,140 >30MQ
SR ¢.5 SR8 DINT W 2x400A/ 7x160A P2 v.C. 54261/2016 HASMA KROMPACHY 0,12Q >30MQ
RE5/1 RE-J3 S.Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢.227/172017 SEZ Krompachy 0,15Q >30MQ
RES/2 RE-J3 S.Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢.217/172017 SEZ Krompachy 0,16Q2 >30MQ
RE5/3 RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25,40A v.c.221/172017 SEZ Krompachy 0,16QQ  >30MQ
RE5/4 RE-J3 S,Z25A 26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 177/172017 SEZ Krompachy 0,16Q2 >30MQ
RES/5 RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25,40A v.C. 166/172017 SEZ Krompachy 0,14Q  >30MQ
RE5/6 RE-J3 S, Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.c. 179/172017 SEZ Krompachy 0,15Q  >30MQ
RE5/7 RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 169/172017 SEZ Krompachy 0,15Q >30MQ
SR ¢.6 SR6 DINO W 2x400A/ 5x160A P2 v.C. 54254/2016 HASMA KROMPACHY
RE6/1 RE-J3 S, Z25A 26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢.213/172017 SEZ Krompachy 0,13Q  >30MQ
RE6/2 RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢.232/172017 SEZ Krompachy 0,15Q  >30MQ
RE6/3 RE-J3S.Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢c. 159/172017 SEZ Krompachy 0,13Q >30MQ
RE6/4 RE-J3 S.Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.&. 181/172017 SEZ Krompachy 0,13Q2 >30MQ
RE6/5 RE-J3 S, Z25A 26W, NAYY-J 4x25,40A v.c. 175/172017 SEZ Krompachy 0,14Q >30MQ
SR ¢.7 SR7 DINT W 4x400A/ 5x160A P2 v.¢. 51016/2016 HASMA KROMPACHY
RE7/1 RE-J3 S.Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢.231/172017 SEZ Krompachy 0,14Q >30MQ
RE7/2 RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢.295/172017 SEZ Krompachy 0,16Q2 >30MQ
RE7/3 RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢.289/172017 SEZ Krompachy 0,14Q >30MQ
RE7/4 RE-J3 S, Z25A26W, NAYY-J 4x25, 40A v.¢. 226/17 2017 SEZ Krompachy 0,15Q >30MQ
RES/5 RE-J3 S,Z25A 26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢.229/172017 SEZ Krompachy 0,14Q >30MQ
SR ¢.8 SR5 DINOO W 2x400A/ 4x160A P2 v.C. 54256/2016 HASMA KROMPACHY
RES8/1 RE-J3S.Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.c.214/172017 SEZ Krompachy 0,17Q >30MQ
RES2 RE-J3S.Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 215172017 SEZ Krompachy 0,15Q >30MQ
RES8/3 RE-J3 S, Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 165/172017 SEZ Krompachy 0,18Q >30MQ
RES/4 RE-J3 S, Z25A 26 W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 162/172017 SEZ Krompachy 0,16Q2 >30MQ
SR ¢9 SR5 DINOO W 2x400A/ 4x160A P2 v.C. 542572016 HASMA KROMPACHY
RE93 RE-J3 S.Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 178/172017 SEZ Krompachy 0,18Q >30MQ
RE9/4 RE-J3 S, Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢. 183/172017 SEZ Krompachy 0,17Q >30MQ
REY/1-13 nie je siCastou revizie (neosadeny rozvadza¢ RE9/1-13, neukonceny kabel)
SR ¢.10 SRS DINOO W 2x400A/ 4x160A P2 v.¢. 542602016 HASMA KROMPACHY
RE10/l  RE-J3S.Z25A26W, NAYY-J4x25,40A v.& 180/172017 SEZ Krompachy 0,15Q >30MQ
RE102 RE-J3S,Z25A26W,NAYY-J 4x25,40A v.¢. 182/172017 SEZ Krompachy 0,14Q >30MQ
RE10/3  RE-J3S.Z25A26W,NAYY-J 4x25.40A v.¢. 172/172017 SEZ Krompachy 0,16Q >30MQ
REI10/4 RE-J3S,Z25A26W,NAYY-J4x25,40A v.¢. 171/172017 SEZ Krompachy 0,18Q >30MQ
SRe¢.11 SR6 DINO W 3x400A/ 4x160A P2 v.C. 542472016 HASMA KROMPACHY
REI1/l  RE-J3S.Z25A26W,NAYY-J4x25 40A v.¢. 164/172017 SEZ Krompachy 0,19Q >30MQ
REI1/2 RE-J3S,Z25A26W,NAYY-J 4x25,40A v.¢c. 160/172017 SEZ Krompachy 0,17Q2 >30MQ
REI11/3  RE-J3S.Z25A26W,NAYY-J4x25 40A v.¢. 170172017 SEZ Krompachy 0,17Q >30MQ
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SR¢.12

SR¢.13

SR ¢.14/1
SR ¢.14/2

SR ¢.15

SR ¢.16

SR¢.17

SR ¢.18

SR¢.19

SR ¢.20

SR ¢.21

SR ¢.42

SR ¢.45

REI1/4

RE12/1
REI122
REI12/3
RE12/4
REI12/5

REI13/1
RE13/2
RE13/3
REI13/4
RE13/5
REI13/6

SR4 DINO W 5x400A P2
SR6 DINO W 2x400A/ 5x160A P2

RE14/1
RE1472
RE14/3-5

REI15/1
RE15/2
RE15/3
RE15/4

RE16/1
RE16/2
RE16/3
RE16/4
RE16/5

RE17/1
RE17/2
RE17/3
RE17/4

REI8/1
RE18/2
RE18/3
REI18/4

RE19/1
RE1972
RE19/3
RE19/4

RE20/1
RE20/2
RE20/3
RE20/4
RE20/5

RE21/1
RE21/2
RE21/3
RE21/4

RE42/1
RE422
RE42/3-3
RE42/4-4
RE42/5

RE45/1-2
RE45/2-7

RE-J3S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
SR9 DIN2 W 3x400A/ 7x160A P2
RE-J3S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3S.Z25A26W, NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3S.Z25A26W, NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
SRS DINOO W 2x400A/ 4x160A P2
REL.0 V K40 W, NAYY-J 4x25,40A
REI.O V K40 W, NAYY-J 4x25, 40A
RE1.0 VK40 W, NAYY-J 4x25,40A
RE1.0 VK40 W, NAYY-J 4x25, 40A
REL.0 V K40 W, NAYY-J 4x25, 40A
REL.0 VK40 W, NAYY-J 4x25, 40A
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v.¢. 54263/2016
v.¢. 54250/2016

173/172017

71226/2017

RE-J3 S,Z25A 26W, NAY'Y-J 4x25,40A v.¢.281/17 2017
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25,40A v.¢.286/172017
nie je sicast'ou revizie (neosadeny rozvadzat RE14/3-5, neukonceny kabel) ,NAY'Y-J 4x50, 125A

SR6 DINO W 2x400A/ 5x160A P2

RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3 S.Z25A 26W,NAYY-]J 4x25, 40A
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
SR6 DINO W 2x400A/ 5x160A P2

RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3S.Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3 S.Z25A 26W,NAYY-J 4x25, 40A
SRS DINOO W 2x400A/ 4x160A P2
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25,
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25,
RE-J3 S.Z25A26W, NAYY-J 4x25,
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25,
SR5 DINOO W 2x400A/ 4x160A P2
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25. 40A
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25.40A
RE-J3S.Z25A 26W,NAYY-J 4x25,. 40A
SR5 DINOO W 2x400A/ 4x160A P2
RE-J3 S.Z25A26W,NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3 S, Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
SR6 DINO W 2x400A/ 5x160A P2

RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25,40A
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
SRS DINO W 3x400A/ 4x160A P2
RE-J3 S.Z25A 26W, NAY'Y-J 4x25,
RE-J3 S.Z25A26W, NAYY-J 4x25,40A
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25,40A
RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25, 40A
SR7 DINO W 2x400A/ 6x160A P2

RE-J3 S.Z25A 26W, NAYY-J 4x25. 40A
RE-J3 S.Z25A26W. NAYY-J 4x25. 40A

40A
40A
40A
40A

40A

v

nie je sticastou revizie (neosadeny
nie je sucastou revizie (neosadeny

RE-J3 S.Z25A26W, NAYY-J 4x25, 40A
SR4 F533 VV 32 P2

Vi

.C.
.219/172017
.230/17 2017
.257/172017
.218/172017
. 5425172016
.292/172017
.296/172017
.256/172017
.251/172017
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54253/2016

255/17 2017
54258/2016

.287/172017
.238/172017
.241/172017
.228/172017

50127/2015
254/17 2017
252/17 2017
234/172017
236/17 2017
54259/2016
291/17 2017
284/172017

.237/172017

235/172017
54252/2016

.290/172017
.294/172017

233/172017
216/17 2017

.239/172017

54262/2016

.253/172017

240/17 2017

. 542482016
.319/172017
.320/17 2017

SEZ Krompachy
HASMA KROMPACHY
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
HASMA KROMPACHY
HASMA KROMPACHY
HASMA KROMPACHY
HASMA KROMPACHY
HASMA KROMPACHY
HASMA KROMPACHY
HASMA KROMPACHY

HASMA KROMPACHY
HASMA KROMPACHY

SEZ Krompachy
SEZ Krompachy

HASMA KROMPACHY
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
HASMA KROMPACHY
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
HASMA KROMPACHY
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
HASMA KROMPACHY
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
HASMA KROMPACHY
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
HASMA KROMPACHY
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
HASMA KROMPACHY
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy
HASMA KROMPACHY
SEZ Krompachy
SEZ Krompachy

0,18Q2

0,22Q
0,20Q
0,20Q2
0,18Q2
0,24Q2

0,16Q2
0,16Q2
0,18Q2
0,15Q2
0,17Q2
0,21Q2

0,17Q2
0,19Q2

0,18Q
0,18Q2
0,16Q
0,18Q

0,15Q
0,17Q
0,18Q2
0,18Q2
0,16Q2

0,16Q2
0,16Q2
0,19Q
0,17Q2

0,15Q2
0,15Q
0,21Q
0,17Q

0,17Q2
0,16Q
0,17Q2
0,18Q

0,17Q
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rozvadzad RE42/4-4, neukongeny kabel) \NAYY-J 4x50. 125A

¢
v.¢. 56982/2017

331/17 2017

SEZ Krompachy

HASMA KROMPACHY

nie je sucastou revizie (nezapojeny rozvadzal RE45/1-2, neukonceny kabel) NAYY-J 4x35, 63A
nie je sucastou revizie (nezapojeny rozvadzat RE45/2-7, neukonceny kabel) NAYY-J 4x95. 160A
Spojitost ochrannych vodicov : <0,1Q

Namerané hodnoty vyhovuju predpisanym podmienkam uvedenym v prislusnych STN.
Farebné znacenie zodpoveda STN 60446.
Zhotovitel predlozil vyhlasenia o zhode pre kable a in3tala¢ny material pouzity v elektrickej instalacii.
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8. Nezhody.
Na revidovanom elektrickom zariadeni v ramci odbornej prehliadky a odbornej skusky boli zistené drobné nezhody, ktoré boli
v priebehu montaze odstranené.

9. Zaver a hodnotenie.

Odborna prehliadka a skiSka uvedeného zariadenia bola vykonana v stlade s STN 33 1500, ¢1. 2.1 a Vyhl. ¢.508/2009 Z.z.
Nasledujucu pravidelni odbomu prehliadku a odbornt skusku (reviziu) treba vykonat' s sulade s vyhlaskou ¢.508/2009 Z.z. a
podla tab.1 STN 33 1500.

Za bezpecny a spolahlivy stav revidovaného elektrického zariadenia zodpoveda prevadzkovatel podl'a novely zdkona
€.124/2006 Z.z. a platnych STN. Prevadzkovatel zariadenia je povinny v zmysle Vyhl. MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.
poverovat udrzbou a manipulaciou osoby s adekvatnou elektrotechnickou kvalifikaciou.

Pre kontrolu a zachovanie spravnej ¢innosti pridovych chranic¢ov dérazne odportiicam testovanie prudovych chrani¢ov
stlatenim tla¢idla TEST jeden krat mesacne.

Pri dodrziavani miestnych prevadzkovo-bezpecnostnych predpisov, platnych STN a pravnych predpisov ku diiu OP a
OS je el. zariadenie schopné bezpecnej prevadzky.

Vypracoval: Peter Nyerges
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